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 NAVODILA ZA UPRAVLJANJE Z AGREGATOM ZA PROIZVODNJO
 ELEKTRIČNE ENERGIJE
 EC 2000 ECM 2800 EC 3600 EC 5000
 ECT 7000 ECMT 7000
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2
 Postali ste lastnik agregata Honda. Zahvaljujemo se vam za nakup in zaupanje v našo znamko. Ta navodila vam ob nakupu agregata izročamo zato, da bi se seznanili z njegovimi lastnostmi. Prosimo vas, da jih pred uporabo agregata pazljivo preberete in se tako izognete nesrečam oz. poškodbam, ki bi se utegnile pripetiti zaradi nevednosti. Vsebujejo tudi napotke za vzdrževanje in servisiranje. V želji, da bi vam zagotovili čim boljši izkoristek naših proizvodov, le-te stalno posodabljamo, kar pomeni, da se podatki in napotki v teh navodilih spreminjajo brez predhodnega opozorila in brez obveznosti po ažuriranju. Če se pri uporabi agregata soočite s težavami, vas prosimo, da se obrnete na prodajalca. Navodila za uporabo imejte vedno pri roki. Če agregat prodate, novemu lastniku izročite tudi navodila. Hvala!
 VAŠ POOBLAŠČENI PRODAJALEC IN SERVISER:
 IZJAVA O SKLADNOSTI
 GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO: AS DOMŽALE, MOTO CENTER, D.O.O., BLATNICA 3A, 1236 TRZIN
 PROIZVAJALEC: HEPE S.A., POLE 45 – RUE DES CHATAIGNIERS,45140 ORMES ( FRANCE )
 1. Kategorija
 2. Znamka
 3. Tip EC 2000 ECM 2800 EC 3600 EC 5000 ECT 7000 ECMT 7000
 4. Moč alternatorja Pel = 1.7 kW Pel = 2.5 kW Pel = 3.6 kW Pel = 4.5 kW Pel = 3.6 kW Pel = 3.6 kW
 5. Izmerjena zvočna moč 93 dB(A) 95 dB(A) 96 dB(A) 96 dB(A) 96 dB(A) 96 dB(A)
 6. Garantirana zvočna moč 95 dB(A) 96 dB(A) 97 dB(A) 97 dB(A) 97 dB(A) 97 dB(A)
 Električni agregat
 HONDA
 Tip agregata:_______________________ / Serijska številka agregata______________________
 AGREGATI SO PROIZVEDENI V SKLADU S SLEDEČIMI EEC DIREKTIVAMI : 98/37/EEC – 89/336/EEC – 93/69/EEC – 2000/14/EC
 Meritve so se opravljale v skladu s postopkom ANNEX VI.
 Testirano pri : CEMAGRAF, Groupement dAntony
 Parc de Tourvois BP 44, 92163 ANTONY cedex - France
 PRI ČEMER SO BILI UPOŠTEVANI TUDI NASLEDNJI HARMONIZIRANI STANDARDI: EN 292-1 (1991) / EN 292-2 (1991) / EN 60529 (1991)
 TER OSTALI STANDARDI: Tip agregata EC 2000 ECM 2800 EC 3600 EC 5000 ECT 7000 ECMT 7000
 Standardi EN 12601 (2001) ISO 8528-8 (1995) ISO 8528-8 (1995) ISO 8528-8 (1995) ISO 8528-8 (1995) EN 12601 (2001)
 S ČIMER SO ZADOVOLJENE ZAHTEVE O SKLADNOSTI :
 URADNI LIST RS 52/00 – ODREDBA O VARNOSTI STROJEV URADNI LIST RS 61/00 – PRAVILNIK O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI
 URADNI LIST RS 53/00 – ODREDBA O ELEKTRIČNI OPREMI, KI JE NAMENJENA ZA UPORABO ZNOTRAJ DOLOČENIH NAPETOSTNIH MEJ
 Originalna izjava o skladnosti izdelana :
 V ORMES-u, dne 09.05.2007 S. OSAWA ( GENERALNI DIREKTOR )
 HONDA EUROPE POWER EQUIPMENT S.A. POLE 45 – RUE DES CHATAIGNIERS
 45140 ORMES (FRANCE)
 TRZIN, dne_____________________ MIHA ŠETINA ( VODJA TEHNIČNEGA PROGRAMA HONDA )

Page 3
						
						

3
 Varnostna navodila
 1) Pomembno je, da veste, kako v čim krajšem času ustaviti agregat in kako se uporabljajo stikala le-tega. Ne pustite, da z agregatom upravlja oseba, ki ni seznanjena z navodili za uporabo.
 2) Ne pustite, da se delujočemu agregatu približajo otroci ali živali. 3) Pred uporabo na agregatu izvedite kontrolo, da ne bi prišlo do nesreče ali
 poškodbe naprave. 4) Med obratovanjem naj bo agregat oddaljen vsaj 1 meter od stavb ali opreme. 5) Agregat naj ne obratuje v zaprtem prostoru. Izpušni plini vsebujejo strupeni
 ogljikov monoksid. 6) Agregat naj obratuje na ravni, vodoravni površini. V nasprotnem primeru lahko
 pride do razlitja goriva. 7) Bencin je vnetljiva tekočina, ki lahko v določenih okoliščinah tudi eksplodira.
 Hranite ga v posodah, primernih za hranjenje tovrstnih tekočin. Ne puščajte bencina ali agregata, napolnjenega z bencinom, na nevarnih mestih. Ne kadite, ko dolivate gorivo in ne izpostavljajte agregata odprtemu ognju. Gorivo dolivajte na odprtem ali v dobro zračenih prostorih. Ne odpirajte rezervoarja, ko agregat še deluje ali ko je še vroč. Če se vam gorivo polije, agregat ugasnite in se umaknite ter počakajte, da gorivo izhlapi. Po končani uporabi agregata zaprite dovod goriva; izogibajte se ponavljajočemu se stiku z gorivom oz. vdihavanju bencinskih hlapov.
 8) Ne dotikajte se vrtečih se delov, kapice vžigalne svečice ali izpušnega lonca, ko
 agregat obratuje. 9) V primeru nepravilne uporabe lahko agregat povzroči elektro šok. Ne dotikajte
 se ga z mokrimi rokami. Ne dopustite, da se agregat zmoči oz. da obratuje na dežju ali v snegu.
 10) V primeru, da boste agregat kot alternativni vir el. energije priključili na omrežje
 zgradbe, naj to stori kvalificirana oseba in sicer v skladu z zakoni in normativi. Nepravilna vezava lahko povzroči težke poškodbe ali smrt osebe, ki izvaja dela na el. omrežju stavbe. Lahko pride tudi do eksplozije ali vžiga agregata, verjetna je tudi možnost požara na objektu.
 11) Napotki za varnost uporabnika so podani v odstavku UPORABA AGREGATA. Pomembno je, da te napotke upoštevate.
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 VARNOSTNA NAVODILA Da bi si zagotovili varnost in dolgo življenjsko dobo naprave, še posebej upoštevajte odstavke, ki so označeni z naslednjim znakom:
 OPOZORILO !!! Neupoštevanje navodil pri uporabi agregata lahko povzroči smrt ali težke poškodbe uporabnika.
 Varnostne nalepke Agregat je opremljen z varnostnimi nalepkami, ki vas opozarjajo na možne nevarnosti. Nalepke morajo biti dobro vidne, če niso jih zamenjajte.
 OPOZORILO !!! Agregata ne priključujte v javno električno omrežje.
 OPOZORILO !!!
 Agregat pred dolivanjem goriva ustavite.
 OPOZORILO !!! - Pred uporabo agregata obvezno preberite navodila. - Izpušni plini vsebujejo strupeni ogljikov monoksid. - Agregat naj ne obratuje v zaprtem prostoru.
 OPOZORILO !!! - Vroče površine; izpuh je po ustavitvi agregata vroč.
 Identifikacija agregata
 1. Hrup – v skladu z direktivo 2000/14/EC 2. Oznaka o skladnosti 3. Nazivna moč 4. Serijska številka
 5. Tip 6. Ime in naslov proizvajalca
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 SPLOŠNI OPIS SESTAVNIH DELOV ( Ilustracije v tem poglavju se nanašajo na tipa F in GV ) EC 2000
 1) pokrov rezervoarja 2) standardni rezervoar - 3,6 l 3) ročica poteznega zaganjača 4) ročica za dovod goriva 5) ročica čoka 6) žica za ozemljitev 7) kapica vžigalne svečice 8) merilka količine motornega olja 8') pokrovček za dolivanje olja 9) čistilec zraka
 10) etiketa z opisom karakteristik agregata 11) izpušni lonec 12) kombinacijsko varnostno stikalo 13) 230V/16A vtičnica ( modra ) 14) 230V/16A vtičnica ( črna ) 15) 115V/16A vtičnica ( rumena ) 16) vijak za izpust motornega olja 17) stikalo za vklop/izklop motorja 18) stikalo iz izbiro napetosti ( 115/230 V- tip B) 19) identifikacijska ploščica s serijsko številko
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 ECM2800
 1) pokrov rezervoarja 2) rezervoar goriva 3) merilec količine goriva 4) ročica poteznega zaganjača 5) ventil goriva 6) ročica čoka 7) kapica vžigalne svečice 8) pokrovček za dolivanje motornega olja in merilka 8') pokrovček za dolivanje motornega olja (zamenljiv z 8) 9) vijak za izpust motornega olja 10) izpušni lonec 11) čistilec zraka 12) termično tokokrožno stikalo 13) 230V/16A vtičnica 13') 115V/16A vtičnica (tip B) 14) stikalo za vklop/izklop motorja 15) stikalo za izbiro napetosti 115/230 V (tip B)
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 EC 3600
 1) pokrov rezervoarja 2) rezervoar goriva 3) ročica poteznega zaganjača 4) ročica za dovod goriva 5) ročica čoka 6) žica za ozemljitev 7) kapica vžigalne svečice 8) merilka količinemotornega olja 8') pokrovček za dolivanje motornega olja 9) čistilec zraka
 10) etiketa z opisom lastnosti agregata 11) izpušni lonec 12) kombinacijsko varnostno stiklalo 13) 230V/16A vtičnica ( črna ) 13')230V/16A vtičnica ( modra ) 13'')115V/16A vtičnica ( rumena ) 14) vijak za izpust motornega olja 15) stikalo za vklop/izklop motorja 16) stikalo iz izbiro napetosti ( 115/230 V-tip B) 17) identifikacijska ploščica s serijsko številko
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 EC 5000 – ECT 7000
 1) pokrov rezervoarja 2) rezervoar goriva 3) ročica poteznega zaganjača 4) ročica za dovod goriva 5) ročica čoka 6) žica za ozemljitev 7) kapica vžigalne svečice 8) pokrovček za dolivanje motornega 8´) merilka količine motornega olja 9) čistilec zraka 10) etiketa s karakteristikami agregata 11) izpušni lonec
 12) termalno tokokrožno stikalo 13) 115V/16A vtičnica ( rumena ) 13') 115V/32A vtičnica ( rumena ) 14) 230V/16A vtičnica ( črna ) 14') 230V/16A vtičnica ( modra ) 14'') 400V/16A vtičnica ( rdeča ) 15) vijak za izpust zavornega olja 16) stikalo za vklop/izklop motorja 17) identifikacijska ploščica s serijsko številko 18) stikalo za izbiro napetosti ( 115/230 V – tip B ) 19) 230V/32A vtičnica ( modra )
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 ECMT 7000
 1) pokrov rezervoarja 2) rezervoar goriva 3) merilec količine goriva 4) ročica poteznega zaganjača 5) ventil goriva 6) ročica čoka 7) kapica vžigalne svečice 8) pokrovček za dolivanje motornega 8') merilka količine motornega olja 9) vijak za izpust motornega olja
 10) izpušni lonec 11) čistilec zraka 12) termično tokokrožno stikalo 13) 230V/16A vtičnica 14) 230V/16A vtičnice 15) 400V/16A vtičnica 16) števec delovnih ur 17) stikalo za vklop/izklop motorja 18) komplet koles in ročaja za prevoz
 agegata
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 Sestava kompleta za prevoz agregata Agregat ECMT7000 se dobavlja s kompletom za prevoz agregata, ki še ni sestavljen. Upoštevajte vrstni red sestave. Vijake (2) lahko pričvrstite šele po vgradnji distančnikov (8).
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 PREGLED PRED OBRATOVANJEM AGREGATA OPOZORILO !!! Pri pregledu pred obratovanjem poskrbite, da se agregat nahaja na ravni, vodoravni površini, da je motor izklopljen in da sta kapica in vžigalna svečica ločeni. KONTROLA NIVOJA MOTORNEGA OLJA a) motorno olje je vitalnega pomena za delovanje in življenjsko dobo motorja. b) obratovanje motorja z neustreznim oljem ali s premalo olja v motorju lahko povzroči
 poškodbe motorja. Uporabljajte samo kvalitetno olje za 4-taktne motorje, klasificirano po API kategorijah SG ali SF. Na splošno priporočamo uporabo olja HONDA SAE 10W30; viskoznost olja lahko izberete tudi glede na povprečno temperaturo okolja, v katerem agregat obratuje. 1) Odvijte pokrovček za dolivanje motornega olja (1) in obrišite merilko (2) s čisto krpo. 2) Vstavite merilko v odprtino za dolivanje olja (3), a je ne privijte. 3) Če je nivo prenizek, dodajte priporočeno olje do vrha vratu odprtine za dolivanje olje.
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 KONTROLA NIVOJA GORIVA OPOZORILO !!! V rezervoar ne nalivajte preveč goriva. Gorivo dolijte le do roba (3) na zaščitnem lovilcu smeti, oziroma preverite količino goriva na merilcu, ki označuje če je rezervoar prazen (1) ali poln(2). Po nalivanju poskrbite, da je pokrov rezervoarja pravilno nameščen. NE PUŠČAJTE GORIVA V DOSEGU OTROK. a) Nikdar ne uporabljajte mešanice bencina in olja ali umazanega in starega goriva. b) Poskrbite, da v rezervoar ne prideta voda ali umazanija. PROSTORNINA REZERVOARJA
 Model Prostornina
 EC 2000 3,6 l
 EC 2800 15 l
 EC 3600 6 l
 EC 5000 6,5 l
 ECT 7000 6,5 l
 ECMT 7000 25 l
 PRIPOROČENO GORIVO Uporabljajte neosvinčen bencin, ki zmanjšuje nivo ostankov izgorevanja v izgorevalni komori. GORIVO Z VSEBNOSTJO ALKOHOLA Odsvetujemo uporabo tega goriva. POMEMBNO Garancija ne pokriva napak na motorju ali dovodu goriva, ki izhajajo iz uporabe goriva z vsebnostjo alkohola.
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 UPORABA AGREGATA ZAGON MOTORJA Poskrbite, da v vtičnicah agregata ni priključenih porabnikov. 1) Odprite ventil goriva(1). Ročico čoka(2) premaknite kot prikazuje slika. 2) Obrnite stikalo za vklop/izklop motorja(3) v položaj 'I'. 3) Rahlo potegnite ročico poteznega zaganjača(4), da začutite upor. Nato jo potegnite močno. 4) Ko se motor segreje, ročico čoka vrnite v izhodiščni položaj.
 POMEMBNO: Čoka ne uporabljajte pri visokih zunanjih temperaturah ali ko je motor že ogret.
 EC 2000 – EC 3600 – EC 5000 – ECT 7000
 ECMT 7000
 ECM 2800
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 OPOZORILO !!! a) Ročica zaganjača ob sprostitvi ne sme udariti ob motor, zato jo počasi vodite v izhodiščni
 položaj. S tem preprečite tudi poškodbe zagonskega mehanizma. b) Za pomoč pri zagonu ne smete nikdar uporabljati vnetljivih ali hlapljivih snovi, ker bi lahko le-
 te ob ob zagonu povzročile eksplozijo. c) Med delovanjem agregata ne smete uporabljati ročice poteznega zaganjača. OLJNI OPOZORILNI SISTEM Osnovni namen oljnega opozorilnega sistema je, da prepreči poškodbe motorja zaradi obratovanja z nezadostno količino motornega olja. V trenutku, ko nivo olja pade pod varno mejo, sistem avtomatsko izklopi motor, pri čemer stikalo za vklop/izklop motorja ostane v položaju 'I'. Motor lahko ponovno zaženete šele takrat, ko dolijete motorno olje. IZKLOP MOTORJA 1) Iz vtičnic agregata izklopite vse porabnike. 2) Stikalo za vklop/izklop motorja (1) obrnite v položaj za izklop 'O'. 3) Zaprite ventil goriva (2).
 OBRATOVANJE NA VELIKI NADMORSKI VIŠINI Na veliki nadmorski višini je zmes zraka in goriva zelo bogata, zaradi česar se pojavi padec moči, poraba goriva pa se poviša. V kolikor se agregat uporablja na nadmorski višini nad 1.800 m, je potrebno na vplinjač namestiti šobo z manjšim premerom in ustrezno nastaviti regulacijski vijak. Omenjene spremembe sme izvesti le pooblaščeni serviser podjetja AS Domžale Moto Center, d.o.o.. POMEMBNO: Kljub pravilni prilagoditvi oskrbe motorja z gorivom se moč le-tega na vsakih 300 m zmanjša za 3,5%.
 EC 2000 / 3600 / 5000 / ECT 7000
 ECM 2800
 ECMT 7000
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 OPOZORILO !!! Gospodarnost/moč agregata se zmanjša tudi, če obratuje na manjši nadmorski višini, kot na tisti, za katero je bil nastavljen vplinjač. Če je zmes goriva/zraka prerevna, se motor pregreje, pojavijo pa se lahko tudi resne poškodbe. Podjetje Honda je v izdelavo agregata vložilo veliko znanja in izkušenj, da vam kot uporabniku zagotovi varnost. Pomaga vam pri čim lažjem opravilu del, ki zahtevajo oskrbo z električno energijo in prispeva k bolj prijetnemu preživljanjuju prostega časa. Seveda pa obstaja tudi nevarnost električnega udara, če se ne upošteva dosledno opozoril za obratovanje v tem poglavju. OPOZORILO !!! a) Agregata ne priključite v vtičnice električnega omrežja. b) Agregata pred zagonom ne obremenjujte s porabniki. c) Ne spreminjajte obstoječih vezav v agregatu. d) Ne spreminjajte nastavitev motorja. El. napetost in frekvenca, ki ju oddaja agregat, sta
 direktno odvisni od števila vrtljajev motorja – nastavitve so že opravljene v tovarni. e) Agregat obremenjujte le z napravami v brezhibnem stanju; večina prenosnih el. orodij
 ustreza razredu II (dvojno izoliranje ). Orodja, ki ne ustrezajo tej kategoriji ( orodja v kovinskih ohišjih ), naj se napajajo preko 3- žilnega kabla ( z vodnikom mase ), ki v primeru nepravilnosti napajanja z el. energijo poskrbi za ozemljitev.
 f) Kot porabnike uporabljajte samo naprave, katerih poraba napetosti je identična tisti, ki jo proizvaja agregat.
 g) Podaljške morate skrbno izbirati, montirati in vzdrževati; brezhibna izolacija zagotavlja varnost uporabnika. Podaljške redno preverjajte, poškodovane pa menjajte z novimi in ne popravljajte.
 Kabel (mm) Maksimalna dolžina
 Tok (A) 1-fazni 3-fazni
 1,5 25 10 2.3 5.5
 2,5 40 16 3.7 8.8
 4 60 28 6.5 15.5
 h) Agregata ni priporočljivo uporabljati za napajanje naprav, ki morda niso kompatibilne z agregatom ( TV, hi-fi, mikroračunalniki ). i) Izogibajte se preobremenitvam agregata; za normalno delovanje agregata morate upoštevati naslednje napotke:
 - vsota nazivnih moči istočasno priključenih porabnikov mora biti v skladu s karakteristikami agregata, podanimi na zadnjih straneh navodil za uporabo
 - nekatere naprave pri zagonu potrebujejo več moči, kot znaša njihova nazivna moč ( npr. elektromotorji, kompresorji,..). V primeru negotovosti se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem
 - ne presegajte največje specificirane moči po posameznih vtičnicah. j) Ne obremenjujte agregata do nazivne moči, če okoliščine ne dovoljujejo zadostnega
 hlajenja. V primeru neugodnih razmer zmanjšajte obremenitev agregata. Idealni zračni tlak za obratovanje agregata znaša 1bar.
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 INFORMACIJE O ZGRADBI AGREGATA a) Navitje agregata ni ozemljeno, s čemer zagotovimo varnost naprave in omejimo tveganje el.
 udara, zato ne priporočamo, niti ni potrebno ozemljiti tuljav agregata – razen v primeru, ko uporabljate 30mA diferencialno stikalo za zaščito oseb, ki pa ga mora vgraditi kvalificiran električar. Obenem mora tudi ozemljiti vse naprave.
 b) Diferencialno stikalo prevzema nadzorno funkcijo v primeru izolacijskih pomanjkljivosti, in sicer prekine oskrbo s tokom pri izhodu diferencialnega stikala, če pride pri ozemljitvi do napake, ki jo je moč zaznati.
 ECT 7000 in ECMT 7000(230/400V) Tri 1-fazne 230V vtičnice so priključene na navitje, ki je posebej ojačano za tok 20A. Navedena moč na 1 fazi 230V je možna le, če ni priključenih 3-faznih 400V porabnikov. Pazite, da uporabljate le 3-fazne priključke na 3-faznih vtičnicah ter 1-fazne priključke na 1-faznih vtičnicah. Ob istočasni uporabi 1 in 3-faznega toka, tok na fazo ne sme preseči 10A. Možne moči na vtičnicah ob istočasni uporabi 1 in 3-faznega toka:
 3-fazno 0 3000W 4000W 5000W 6000W 7000W
 1-fazno 4500W 1300W 950W 650W 300W 0W
 Termično zaščitno stikalo Agregat je opremljen s termičnim zaščitnim stikalom, ki služi kot varovalo pred preobremenitvijo. Med oskrbo z električnim tokom lahko pride do prekinitve, kar je posledica ponavljajočega se preobremenjevanja termičnega stikala; v tem primeru počakajte kratek čas, odpravite vzrok preobremenitve in namestite zaščitno stikalo v izhodiščni položaj. Stikali (1) za 230V in (2) za 400V se nahajata v bližini vtičnic. Termični zaščitni stikali sta izdelani tako, da ustrezati značilnostim agregata. Če ju je potrebno zamenjati, ju nadomestite samo z originalnimi rezervnimi deli.
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 VZDRŽEVANJE Za zagotovitev pravilnega delovanja in dolge življenjske dobe agregata je pomembno upoštevanje navodil vzdrževalno/servisne tabele. OPOZORILO !!! a) Motor in izpuh se segrejeta do temperature, ki lahko ob dotiku povzroči opeklino, ob stiku z vnetljivo snovjo pa vžig. Pred izvajanjem vzdrževalnih in servisnih del pustite agregat ohlajati se vsaj 15 minut. b) Uporabljajte izključno originalne rezervne dele proizvajalca Honda. Deli, ki niso v skladu s karakteristikami originalnih rezervnih delov, lahko poškodujejo agregat. VZDRŽEVALNO / SERVISNA TABELA
 POGOSTOST Vzdrževanje/servisiranje morate izvajati v navedenih presledkih – mesecih ali obratovalnih urah od
 prvega potrebnega servisa
 Pri vsaki
 uporabi
 Na 1 mesec ali 20 urah
 Na 3 mesece ali
 50 ur
 Na 6 mesecev
 ali 100 ur
 Na 1 leto ali 300 ur
 TOČKA VZDR. VRSTA VZDR.
 Motorno olje Preveriti nivo
 Menjati
 Zračni čistilec
 Preveriti
 Očistiti (1)
 Posodica za usedline
 Vžigalna svečica Očisiti / nastaviti
 Izgorevalni prostor in ventili
 (2)
 Zračnost ventilov Preveriti / nastaviti
 (2)
 Rezervoar in čistilec goriva
 Očistiti (2)
 Napeljava za gorivo
 Preveriti oz. po potrebi menjati
 Lovilec isker ECM2800
 Očistiti (2)
 Lovilec isker ECMT6500
 Preveriti
 Očistiti
 OPOMBE: (1) Čistite bolj pogosto, če agregat obratuje v prašnem okolju. (2) Vsa vzdrževalno/servisna dela mora opravljati pooblaščeni serviser podjetja AS Domžale, Moto Center, d.o.o., razen v primeru, da uporabnik razpolaga z ustreznim znanjem in potrebnim orodjem.
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 MENJAVA OLJA
 1) Odvijte pokrovček za dolivanje olja (1) in vijak za izpust olja (2).Rabljeno motorno olje odlijte v primerno posodo.
 2) Ponovno privijte vijak za izpust olja (2) skupaj s tesnilom (3). 3) Nalijte sveže, priporočeno olje do roba odprtine za dolivanje olja. Pazite na nivo nalitega
 olja.
 OPOZORILO !!! a) dolgotrajen in ponavljajoč se stik kože z rabljenim motornim oljem lahko povzroči kožnega raka. Čeprav je verjetnost tega majhna, si je po delu s starim motornim oljem roke priporočljivo umiti. b) Pri menjavi olje izpustite, ko je motor še topel, saj bo tako izteklo hitreje in temeljiteje.
 Uporabljajte samo kvalitetno olje za 4-taktne motorje, klasificirano po API kategorijah SG ali SF. Na splošno priporočamo uporabo olja HONDA SAE 10W30; viskoznost olja lahko izberete tudi glede na povprečno temperaturo okolja, v katerem agregat obratuje.
 Kapaciteta motornega olja v agregatih
 EC 2000 ECM 2800 EC 3600 EC 5000 ECT 7000 ECMT 7000
 0,6 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1
 OKOLJEVARSTVENI POZIV Odpadno motorno olje je resen vir onesnaženja okolja, zato vas pozivamo, da ga v nepropustni embalaži odnesete na servis ali odpad, kjer ga lahko reciklirajo. Ne odvrzite ga skupaj z gospodinjskimi odpadki in ne zlivajte ga v odtok.

Page 19
						
						

19
 VZDRŽEVANJE ČISTILCA ZRAKA Motor ne bo deloval pravilno, če je čistilec zraka umazan, zato je zelo pomembno, da se le-ta vzdržuje redno.
 OPOZORILO!!! Za čiščenje čistilca zraka nikdar ne uporabljajte bencina ali drugih vnetljivih tekočin; tovrstni proizvodi lahko povzročijo požar in poškodujejo elemente.
 EC 2000 Odvijte krilno matico (1) in pokrov čistilca zraka (2).Odstranite elementa (4) in (5) in ju ločite. Preverite, če nista strgana ali zamašena. Če nista brezhibna, ju zamenjajte. PAPIRNATI ELEMENT(4): narahlo udarite z njim nekajkrat ob trdo podlago, da odpade večja umazanija ali ga od notranje proti zunanji strani spihajte z zrakom pod pritiskom. Ne ščetkajte elementa, ker bo umazanija zamašila pore. Če je papir zelo umazan, ga zamenjajte. PENASTI ELEMENT(5): operite element v raztopini tople vode in gospodinjskega detergenta, ki se ne peni ali z nevnetljivim čistilom ter ga pustite, da se posuši. Element namočite v sveže motorno olje, nato pa ga ožemite, da odstranite odvečno olje. Če v peni ostane preveč olja, bo motor pri nekaj naslednjih zagonih pokadil. Ponovno namestite obročasto tesnilo(5), elementa čistilca zraka (4) in (5) pokrov čistilca (2) ter privijte krilno matico (1).
 EC 3600 / EC 5000 / ECT 7000 Odvijte krilno matico (1) in odstranite pokrov (2) čistilca zraka.Odvijte naslednjo krilno matico (5), odstranite elementa (3) in (4) ter ju ločite. Preverite, če nista strgana ali zamašena; če nista brezhibna, ju zamenjajte. S papirnatim elementom (3) narahlo udarite nekajkrat ob trdo podlago, da odpade večja umazanija ali ga od notranje proti zunanji strani spihajte z zrakom pod pritiskom. Ne ščetkajte elementa, ker bo umazanija zamašila pore. Če je papir zelo umazan, ga zamenjajte. Penasti element (4) pa operite v raztopini tople vode in gospodinjskega čistila, ki se ne peni ali z nevnetljivim čistilom ter ga pustite, da se posuši. Element namočite v sveže motorno olje, nato pa ga ožemite, da odstranite odvečno olje. Če v peni ostane preveč olja, bo motor pri nekaj naslednjih zagonih pokadil. Ponovno namestite elementa (3) in (4), krilno matico (5), pokrov (2) ter privijte krilno matico (1).
 OPOZORILO !!! Agregat naj ne obratuje brez čistilca zraka, saj
 lahko pride do poškodb motorja.
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 NASTAVITEV VŽIGALNE SVEČICE Uporabljajte samo priporočene svečice. 1. Odstranite pokrovček in s pomočjo priloženega ključa odvijte svečico. 2. Preglejte svečico, jo očistite s žično krtačo ali po potrebi zamenjajte. 3. Odmik elektrode mora znašati med 0.7 in 0.8mm. 4. Preverite stanje podložke, ročno privijte svečico. 5. Novo svečico pravilno privijte s ključem za ½ obrata, že rabljeno pa 1/8 do ¼ obrata. Namestite pokrovček svečice.
 ECM 2800 / ECMT 7000 Odpnite zatiče (1) in odstranite pokrov (2) čistilca zraka. Odstranite element (3). Preverite, če ni strgan ali zamašen; če ni brezhiben, ga zamenjajte. Penasti element (3) operite v raztopini tople vode in gospodinjskega čistila, ki se ne peni ali z nevnetljivim čistilom ter ga pustite, da se posuši. Element namočite v sveže motorno olje, nato pa ga ožemite, da odstranite odvečno olje. Če v peni ostane preveč olja, bo motor pri nekaj naslednjih zagonih pokadil. Ponovno namestite element (3), pokrov (2) ter pritrdite zatiče (1).
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 LOVILEC ISKER Po delovanju agregata počakajte, da se izpuh ohladi. Lovilec isker redno vzdržujte, sicer lahko pride do težkih poškodb motorja. 1. Odvijte vijake na izpušnem loncu in snemite zaščito (2). 2. Izvlecite lovilec isker(1) . 3. Z žičnato krtačo očistite lovilec isker in preverite njegovo brezhibnost. 4. Ponovno namestite lovilec isker in vijak. 5.
 ČIŠČENJE POSODICE ZA USEDLINE IN FILTRA ZA GORIVO 1. Zaprite ventil goriva in odstranite posodico (1), tesnilo (2) in filter (3). 2. Operite dele v negorljivem čistilu in jih posušite. Preverite brezhibnost delov. 3. Odprite ventil goriva in iztočite gorivo iz rezervoarja v primerno posodo. 4. Namestite filter (3), tesnilo (2) in posodico (1). 5. Odvijte matico (4) in odstranite ventil in filter (6). 6. Operite filter in preverite njegovo brezhibnost. 7. Rezervoar goriva izperite in po potrebi očistite. 8. Namestite tesnilo (5), filter (6) in matico (4). 9. Preverite, da gorivo ne izteka.
 ECM 2800 / ECMT 7000
 EC 2000 / EC 3600 / EC 5000 / ECT 7000
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 PREVOZ AGREGATA OPOZORILO !!! Pred prevozom agregata stikalo za vklop/izklop obrnite v položaj 'O', ter zaprite ventil za gorivo. Med prevozom naj agregat stoji na ravni, vodoravni površini. DALJŠA HRAMBA AGREGATA OPOZORILO !!! Agregat hranite samo v čistem in suhem prostoru. OPOZORILO !!! Izpustite gorivo:
 - iztočite gorivo iz rezervoarja v primerno posodo - izpustite gorivo iz uplinjača odvijte vijak in iztočite gorivo v primerno posodo
 OPOZORILO !!! Zamenjajte motorno olje. OPOZORILO !!! Odstranite vžigalno svečico in v valj vlijte žličko čistega motornega olja. Nekajkrat povlecite ročico zaganjača, da se olje porazdeli po valju. Bat naj bo na zgornji mrtvi točki, da sta ventila zaprta in varna pred korozijo. OPOZORILO !!! Agregat očistite in pokrijte. TEŽAVE PRI OBRATOVANJU AGREGATA TEŽAVA ??? VERJETNI VZROKI
 Motor ne vžge???
 Stikalo za vklop/izklop je v položaju 'O'.
 Rezervoar je prazen.
 Nivo motornega olja je prenizek.
 Vžigalna svečica je izrabljena / zračnost med elektrodama je prevelika.
 Agregat je obremenjen s porabniki.
 Na vtičnice so priključeni porabniki.
 Motor težko vžiga oz. izgublja moč???
 Čistilec zraka je umazan
 Čistilec goriva je umazan / v sistemu dovoda goriva je umazanija.
 Oddušnik na pokrovčku rezervoarja je zamašen.
 Na izhodnih vtičnicah agregata ni toka???
 Termično zaščitni stikalo ni nameščeno v izhodiščni položaj.
 Porabniki, priključeni na agregat, niso brezhibni.
 V primeru, da sami ne uspete rešiti problema, se obrnite na pooblaščenega serviserja podjetja AS Domžale Moto center, d.o.o..

Page 23
						
						

23
 EC 5000 ECT 7000 ECMT 7000
 Max. moč (230/400 V) 5,0 kVA 7,0/4,5 kVA 7,0/4,5 kVA
 Trajna moč (230/400 V) 4,5 kVA 6,5/4,3 kVA 6,5/4,3 kVA
 Regulacija napetosti Kondenzator Kompound Kompound
 Tok 26,0 A 9,4/17,4 A 9,5/20,0 A
 Zaščita IP 23 IP 23 IP 23
 Enosmerni tok — — —
 Vtičnice 2 x 1-fazna 2 x 1-fazna 2 x 1-fazna
 Tro-fazna vtičnica — 1 x CEE16A 3P+N+E 1 x CEE16A 3P+N+E
 Posebnosti — — —
 Motor 4-taktni-OHV GX 390 4-taktni-OHV GX 390 4-taktni-OHV GX 390
 Moč motorja 9,56 kW/13,0 KM 9,56 kW/13,0 KM 9,56 kW/13,0 KM
 Kapaciteta rezervoarja 6,5 l 6,5 l 25,0 l
 Čas neprekinjenega delovanja
 1,8 – 3,0 ur 1,8 ur – 2,6 ur 8,0 ur
 Hrupnost 97 db (A) 97 db (A) 97 db (A)
 Mere (DxŠxV) 800x550x540mm 800x550x540mm 755x550x560mm
 Teža 75,0 kg 77,0 kg 100,0 kg
 Oprema — — —
 Dodatna oprema Komplet 4 koles za lažji transport,
 števec delovnih ur.
 Komplet 4 koles za lažji transport,
 števec delovnih ur.
 EC 2000 ECM 2800 EC 3600
 Max. moč (230 V) 2,0 kVA 2,8 kVA 3,6 kVA
 Trajna moč (230 V) 1,7 kVA 2,5 kVA 3,4 kVA
 Regulacija napetosti Kondenzator Kondenzator Kondenzator
 Tok 9,5 A 12,2 A 17,4 A
 Zaščita IP 23 IP 23 IP 23
 Enosmerni tok — — —
 Vtičnice 2 x 1-fazna 2 x 1-fazna 2 x 1-fazna
 Tro-fazna vtičnica — — —
 Posebnosti — — —
 Motor 4-taktni-OHV GX 160 4-taktni-OHV GX 200 4-taktni-OHV , GX 270
 Moč motorja 4,0 kW/5,5 KM 4,8 kW/6,5 KM 6,62 kW/9,0 KM
 Kapaciteta rezervoarja 3,6 l 15,0 l 6,0 l
 Čas neprekinjenega delovanja
 2,8 - 4,3 ur 9,0 ur 2,9 – 3,6 ur
 Hrupnost 95 db (A) 95 db (A) 97 db (A)
 Mere (DxŠxV) 585x435x440 mm 645x435x490mm 800x550x540mm
 Teža 36,0 kg 50,0 kg 58,0 kg
 Oprema — — —
 Dodatna oprema Komplet 2 koles za lažji transport,
 števec delovnih ur.
 Komplet 2 koles za lažji transport,
 števec delovnih ur.
 Komplet 4 koles za lažji transport,
 števec delovnih ur.
 DIMENZIJE IN TEHNIČNI PODATKI

Page 24
						
						

24
 SERVISNI KARTON
 KUPEC:___________________________________________________________________
 NASLOV:__________________________________________________________________
 DATUM PREDAJE IN KONTROLNEGA SERVISA NAPRAVE:___________________
 Predviden datum naslednjega
 servisa
 Datum opravljenega
 servisa
 Žig in podpis pooblaščenega
 serviserja
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 Garancijski pogoji: 1. Garancijska doba za proizvod znaša 36 mesecev in velja na območju R Slovenije. 2. Za uveljavljanje garancije potrebujete garancijski list in račun. 3. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 4. Garancijska doba prične teči z datumom izročitve blaga kupcu. 5. Za napake, ki jih do konca garancijske dobe ne prijavite pooblaščenemu serviserju garancija ne velja. 6. Honda se obvezuje, da bo nemoteno 7 let po preteku garancijskega roka, katerega dajalec garancije
 zagotavlja, potrošniku nudila vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate. . 7. Garancija ne velja za potrošni material (akumulator, vžigalne svečice, čistilci zraka in ostali deli, ki se
 z uporabo obrabijo). Garancija prav tako ne velja za opremo, ki ni serijska. 8. Honda odloča ali bodo okvarjene dele popravljali ali menjali. Zamenjani deli postanejo last Honde. 9. V kolikor napake ni mogoče odpraviti v roku 45 dni, se Honda obvezuje, da bo proizvod zamenjala
 oziroma vrnila vplačani znesek. 10. Honda ima pravico, da ne prizna garancije, kadar in če: - je na napravi nastala škoda, ker je uporabnik napravo preobremenjeval oziroma jo ni uporabljal v
 skladu z navodili za uporabo - naprava ni bila redno servisirana, tako kot je to navedeno v navodilih za uporabo - je redno vzdrževanje opravil nepooblaščeni serviser - je naprava kakorkoli spremenjena ali opremljena z neoriginalnimi deli 11. Uvoznik jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo
 blaga potrošniku.
 Model:__________________________________________
 Številka naprave:_________________________________
 Datum nakupa:___________________________________ Datum izročitve blaga:_____________________________
 Podpis in žig prodajalca:___________________________
 Generalni uvoznik in serviser za Slovenijo
 AS DOMŽALE MOTO CENTER D.O.O.
 Blatnica 003 A, 1236 Trzin
 Prodaja - Tel.: 01/562 37 00
 Servis – Tel.: 01/562 22 62
 Rezervni deli - Tel.: 01/562 00 41
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