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Caudales mnimos instantaneos

Ctd. Edificio 22,66 l/s

12 Pisos 1,75 l/s 21 l/s

2 Bao 0,6 l/s 1,2 l/s

1 Lavabo 0,1 l/s 0,1 l/s

1 Bid 0,1 l/s 0,1 l/s

1 Baera > 1.4m. 0,3 l/s 0,3 l/s

1 Cisterna 0,1 l/s 0,1 l/s

1 Cocina 0,55 l/s 0,55 l/s

1 Fregadero dom. 0,2 l/s 0,2 l/s

1 Lavavajillas dom. 0,15 l/s 0,15 l/s

1 Lavadora dom. 0,2 l/s 0,2 l/s

1 Oficinas 1,66 l/s 1,66 l/s

2 Bao seoras 0,3 l/s 0,6 l/s

1 Lavabo 0,1 l/s 0,1 l/s2 2 x cisternas 0,1 l/s 0,2 l/s

2 Bao caballeros 0,28 l/s 0,56 l/s

1 Lavabo 0,1 l/s 0,1 l/s

2 2 x urinarios c/cisterna 0,04 l/s 0,08 l/s

1 Cisterna 0,1 l/s 0,1 l/s

1 Comedor 0,5 l/s 0,5 l/s

1 Fregadero dom. 0,2 l/s 0,2 l/s

1 Lavavajillas dom. 0,15 l/s 0,15 l/s

1 Grifo aislado 0,15 l/s 0,15 l/s

1. Ejemplo dimensionado de tuberias de agua.

Dimensiona la instalacin de suministro de agua a un edificio de
5 plantas, con oficinas en la planta baja y tres viviendaspor
planta.
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Esquema de Distribucin con Contador nico y Servicio Directo

Tuberia F

Perdida de carga lineal por Formula de Flamant. Tuberas de
acero. 0,0007

Caudal Simultaneo: Valida para diametros < 50 mm. Tuberas de
fundicin. 0,00074

Tuberas de cobre 0,00057

Oficina Q>20 l/s 22,66 l/s 2,64 l/s v: m/s. Tuberas PVC.
0,00056

Oficina Q
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F: 0,00057

Tramo Qt (l/s) Qc (l/s)Velocidad

(m/s)di (mm)1

Diametro

(mm.)

Velocidad

(m/s)

Prdida de carga

(mca/m)

Prdida de

carga (Pa/m)Longitud (m)

Prdida carga

(Pa)

Prdida de

carga

(mca/m)

Prdida carga

(Pa)

A-B 22,66 l/s 2,64 l/s 2,00 m/s 40,97 mm. 40 mm. 2,10 m/s 0,12
mca/m 1.176,76 Pa/m 16,00 m. 18.828,10 Pa 0,12 mca/m 18.294,58
Pa

B-C 21 l/s 2,55 l/s 2,00 m/s 40,29 mm. 40 mm. 2,03 m/s 0,11
mca/m 1.078,69 Pa/m 3,00 m. 3.236,08 Pa 0,11 mca/m 3.235,04 Pa

C-D 15,75 l/s 2,22 l/s 2,00 m/s 37,58 mm. 40 mm. 1,77 m/s 0,09
mca/m 833,54 Pa/m 3,00 m. 2.500,61 Pa 0,09 mca/m 2.533,80 Pa

D-E 10,5 l/s 1,82 l/s 2,00 m/s 34,08 mm. 32 mm. 2,27 m/s 0,17
mca/m 1.667,07 Pa/m 3,00 m. 5.001,21 Pa 0,18 mca/m 5.197,09 Pa

E-F 5,25 l/s 1,30 l/s 2,00 m/s 28,75 mm. 32 mm. 1,61 m/s 0,10
mca/m 951,21 Pa/m 3,00 m. 2.853,63 Pa 0,10 mca/m 2.864,51 Pa

F-G 3,5 l/s 1,06 l/s 2,00 m/s 25,96 mm. 25 mm. 2,16 m/s 0,22
mca/m 2.157,39 Pa/m 1,00 m. 2.157,39 Pa 0,22 mca/m 2.157,35 Pa

G-H 1,75 l/s 0,74 l/s 2,00 m/s 21,67 mm. 25 mm. 1,50 m/s 0,12
mca/m 1.186,56 Pa/m 0,50 m. 593,28 Pa 0,12 mca/m 572,94 Pa

H-I 1,2 l/s 0,60 l/s 2,00 m/s 19,55 mm. 20 mm. 1,91 m/s 0,23
mca/m 2.255,45 Pa/m 2,50 m. 5.638,62 Pa 0,24 mca/m 5.770,09 Pa

I-J 0,6 l/s 0,40 l/s 2,00 m/s 16,00 mm. 20 mm. 1,28 m/s 0,12
mca/m 1.147,34 Pa/m 5,10 m. 5.851,42 Pa 0,12 mca/m 5.833,58 Pa

J-K 0,3 l/s 0,26 l/s 2,00 m/s 12,78 mm. 15 mm. 1,45 m/s 0,21
mca/m 2.059,32 Pa/m 0,80 m. 1.647,46 Pa 0,21 mca/m 1.637,56 Pa

K-M 0,2 l/s 0,19 l/s 2,00 m/s 11,01 mm. 12 mm. 1,68 m/s 0,35
mca/m 3.432,21 Pa/m 0,80 m. 2.745,76 Pa 0,36 mca/m 2.805,43 Pa

M-N 0,1 l/s 0,10 l/s 2,00 m/s 8,06 mm. 12 mm. 0,90 m/s 0,12
mca/m 1.176,76 Pa/m 3,45 m. 4.059,81 Pa 0,12 mca/m 4.051,38 Pa

55.113 Pa 54.953 Pa

Perdida de carga total

Perdida de carga debida a la tuberia: 55.113 Pa

Perdida de carga localizadas debidas a accesorios: 30% 16.534
Pa

Perdidas debidas al filtro: 200 mbar 20.000 Pa

Perdidas debidas al contador: 300 mbar 30.000 Pa

121.647 Pa

Presin necesaria

Perdida de presin debida a la altura del edificio: 17,00 m.
166.708 Pa

Presin mnima del aparato: 100 KPa 100.000 Pa

266.708 Pa

Presin de suministro necesaria: 388.356 Pa

Si la presin de suministro (Ps=384.301 Pa) es inferior a la de
acometida (Paco=450.000Pa), el suministro se hace directamente
desde la red publica.
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Esquema de Distribucin con Contador nico y Grupo de Bombeo.

Si la presin de suministro (Ps=384.301 Pa) es superior a la de
acometida (Paco=320.000Pa),

al suministro se incorpora un grupo de presin:

A . A.: Tubo de alimentacin hasta

el montante directo.

A.. B: Ascendente o montante.

B . C: Ascendente o montante.

F . G: Derivacin colectiva.

G . H: Derivacin colectiva.

H . N: Instalacin particular
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F: 0,00057

Tramo Qt (l/ s) Qc(l/s)Velocidad

(m/s)di (mm)1

Diametro

(mm.)

Velocidad

(m/s)

Prdida de carga

(Pa/m)

Prdida de

carga (Pa/m)Longitud (m)

Prdida de

carga (Pa)

Prdida de

carga

(mca/m)

Prdida carga

(Pa)

A A 22,66 l/s 2,64 l/s 2,00 m/s 40,97 mm. 40 mm. 2,10 m/s 0,12
mca/m 1.176,76 Pa/m 4,00 m. 4.707,02 Pa 0,12 mca/m 4.573,64 PaA B
6,91 l/s 1,49 l/s 2,00 m/s 30,77 mm. 32 mm. 1,85 m/s 0,13 mca/m
1.274,82 Pa/m 5,00 m. 6.374,10 Pa 0,12 mca/m 6.058,07 PaB C 5,25
l/s 1,30 l/s 2,00 m/s 28,75 mm. 32 mm. 1,61 m/s 0,10 mca/m 951,21
Pa/m 3,00 m. 2.853,63 Pa 0,10 mca/m 2.864,51 PaC G 3,5 l/s 1,06 l/s
2,00 m/s 25,96 mm. 25 mm. 2,16 m/s 0,22 mca/m 2.157,39 Pa/m 1,00 m.
2.157,39 Pa 0,22 mca/m 2.157,35 PaG H 1,75 l/s 0,74 l/s 2,00 m/s
21,67 mm. 20 mm. 2,35 m/s 0,34 mca/m 3.334,14 Pa/m 0,50 m. 1.667,07
Pa 0,34 mca/m 1.653,62 PaH I 1,2 l/s 0,60 l/s 2,00 m/s 19,55 mm. 20
mm. 1,91 m/s 0,23 mca/m 2.255,45 Pa/m 2,50 m. 5.638,62 Pa 0,24
mca/m 5.770,09 PaI J 0,6 l/s 0,40 l/s 2,00 m/s 16,00 mm. 15 mm.
2,27 m/s 0,44 mca/m 4.314,77 Pa/m 5,10 m. 22.005,34 Pa 0,46 mca/m
22.876,76 PaJ K 0,3 l/s 0,26 l/s 2,00 m/s 12,78 mm. 15 mm. 1,45 m/s
0,26 mca/m 2.549,64 Pa/m 0,80 m. 2.039,71 Pa 0,21 mca/m 1.637,56
Pa

K M0,2 l/s 0,19 l/s 2,00 m/s 11,01 mm. 12 mm. 1,68 m/s 0,37
mca/m 3.628,33 Pa/m 0,80 m. 2.902,66 Pa 0,36 mca/m 2.805,43 PaM N
0,1 l/s 0,10 l/s 2,00 m/s 8,06 mm. 12 mm. 0,90 m/s 0,12 mca/m
1.176,76 Pa/m 3,45 m. 4.059,81 Pa 0,12 mca/m 4.051,38 Pa

54.405 Pa 54.448 Pa

Perdida de carga total

Perdida de carga debida a la tuberia: 54.405 Pa

Perdida de carga localizadas debidas a accesorios: 30% 16.322
Pa

Perdidas debidas al filtro: 200 mbar 20.000 Pa

Perdidas debidas al contador: 300 mbar 30.000 Pa

120.727 Pa

Presin necesaria

Perdida de presin debida a la altura del edificio: 8,00 m.
78.451 Pa

Presin mnima del aparato: 100 KPa 100.000 Pa

178.451 Pa

Presin de suministro necesaria: 299.178 Pa

Nos falta dimensionar la tuberia a las tres plantas altas, por
medio de Grupo de Presin. 0,00057

Tramo Qt (l/ s) Qc(l/s)Velocidad

(m/s)di (mm)1

Diametro

(mm.)

Velocidad

(m/s)

Prdida de

carga(mca/m)

Prdida de

carga (Pa/m)Longitud (m)

Prdida de

carga (Pa)

Prdida de

carga

(mca/m)

Prdida carga

(Pa)

A- D 15,75 l/s 2,22 l/s 2,00 m/s 37,58 mm. 40 mm. 1,77 m/s 0,09
mca/m 862,95 Pa/m 10,00 m. 8.629,54 Pa 0,09 mca/m 8.446,01 Pa

D . E 10,5 l/s 1,82 l/s 2,00 m/s 34,08 mm. 32 mm. 2,27 m/s 0,18
mca/m 1.765,13 Pa/m 3,00 m. 5.295,40 Pa 0,18 mca/m 5.197,09 Pa

E . F 5,25 l/s 1,30 l/s 2,00 m/s 28,75 mm. 32 mm. 1,61 m/s 0,10
mca/m 951,21 Pa/m 3,00 m. 2.853,63 Pa 0,10 mca/m 2.864,51 Pa

F . G 3,5 l/s 1,06 l/s 2,00 m/s 25,96 mm. 25 mm. 2,16 m/s 0,22
mca/m 2.157,39 Pa/m 1,00 m. 2.157,39 Pa 0,22 mca/m 2.157,35 Pa

G . H 1,75 l/s 0,74 l/s 2,00 m/s 21,67 mm. 20 mm. 2,35 m/s 0,34
mca/m 3.334,14 Pa/m 0,50 m. 1.667,07 Pa 0,34 mca/m 1.653,62 Pa

H . I 1,2 l/s 0,60 l/s 2,00 m/s 19,55 mm. 20 mm. 1,91 m/s 0,24
mca/m 2.353,51 Pa/m 2,50 m. 5.883,78 Pa 0,24 mca/m 5.770,09 Pa

I . J 0,6 l/s 0,40 l/s 2,00 m/s 16,00 mm. 15 mm. 2,27 m/s 0,44
mca/m 4.314,77 Pa/m 5,10 m. 22.005,34 Pa 0,46 mca/m 22.876,76
Pa

J . K 0,3 l/s 0,26 l/s 2,00 m/s 12,78 mm. 15 mm. 1,45 m/s 0,19
mca/m 1.863,20 Pa/m 0,80 m. 1.490,56 Pa 0,21 mca/m 1.637,56 Pa

K . M 0,2 l/s 0,19 l/s 2,00 m/s 11,01 mm. 12 mm. 1,68 m/s 0,38
mca/m 3.726,39 Pa/m 0,80 m. 2.981,12 Pa 0,36 mca/m 2.805,43 Pa

M . N 0,1 l/s 0,10 l/s 2,00 m/s 8,06 mm. 12 mm. 0,90 m/s 0,12
mca/m 1.176,76 Pa/m 3,45 m. 4.059,81 Pa 0,12 mca/m 4.051,38 Pa

57.024 Pa 57.460 Pa

Si la presin de suministro (Ps=299,178 Pa) es inferior a la de
acometida (Paco=320.000Pa), el suministro se hace directamente
desde la red publica.
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Perdida de carga total

Perdida de carga debida a la tuberia: 57.024 Pa

Perdida de carga localizadas debidas a accesorios: 30% 17.107
Pa

74.131 Pa

Volumen del Deposito auxiliar de alimentacin.

V=Qc x t x 60 [litros] t : 20 min.

V= 2,21809135332671 x 20 x 60 = 2661,71 l.

Clculo de las bombas

Presin de arranque del grupo= Perdida de carga + Altura de
aspiracin + Altura de impulsin + Presin residual

Perdida de carga: 74.131 Pa

Perdida de presin debida a la altura de aspiracin: 0,00 m. 0
Pa

Perdida de presin debida a la altura del edificio: 17,00 m.
166.708 Pa

Presin mnima del aparato: 100 KPa 100.000 Pa

Pb 340.839 Pa 0,34 MPa

Presin de paro = Presion de arranque + Diferencial entre 2 y 3
bar.

Presin de arranque: 340.839 Pa

Diferencial : 2 bar 200.000 Pa 0,20 MPa

540.839 Pa 0,54 MPa

El caudal medio del equipo de bombeo para Qc
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Obtencin de Qb y Qp

Volumen del caldern. Vext= 900 x Qm x (Pb+d+0,1)/( n x d)

Nmero de arranques/hora: 20 arr./h

223,49 l.

Comprobacin de presin mxima

La pres in ms e levada aparece a la entrada de la planta 2, la
pres in de paro de la bomba: 0,54 MPa

Y la presin disponible es la presin de paro menos la altura
hasta esa planta:

Pressin de Paro 540.839 Pa

Perdida de presin debida a la altura del edificio: 11,00 m.
107.870 Pa

Presin disponible: 432.969 Pa 0,43 MPa < 0,5 Mpa

No se necesitan instalar reductoras de presin.
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Esquema de Distribucin con Bateria de Contadores y Servicio
Directo

Tuberia F

Perdida de carga lineal por Formula de Flamant. Tuberas de
acero. 0,0007

Caudal Simultaneo: Valida para diametros < 50 mm. Tuberas de
fundicin. 0,00074

Tuberas de cobre 0,00057

Oficina Q>20 l/s 22,66 l/s 2,64 l/s v: m/s. Tuberas PVC.
0,00056

Oficina Q
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Perdida de carga total

Perdida de carga debida a la tuberia: 107.304 Pa

Perdida de carga localizadas debidas a accesorios: 30% 32.191
Pa

Perdidas debidas al filtro: 200 mbar 20.000 Pa

Perdidas debidas al contador: 300 mbar 30.000 Pa

189.496 Pa

Presin necesaria

Perdida de presin debida a la altura del edificio: 17,00 m.
166.708 Pa

Presin mnima del aparato: 100 KPa 100.000 Pa

266.708 Pa

Presin de suministro necesaria: 456.204 Pa

F: 0,00057

Tramo Qt (l/s) Qc (l/s)Velocidad

(m/s)di (mm)1

Diametro

(mm.)

Velocidad

(m/s)

Prdida de carga

(mca/m)

Prdida de

carga (Pa/m)Longitud (m)

Prdida carga

(Pa)

P rdida de

carga

(mca/m)

Prdida carga

(Pa)

A-B 22,66 l/s 2,64 l/s 2,00 m/s 40,97 mm. 40 mm. 2,10 m/s 0,12
mca/m 1.176,76 Pa/m 16,00 18.828,10 Pa 0,12 mca/m 18.294,58 Pa

B-H 1,75 l/s 0,74 l/s 2,00 m/s 21,67 mm. 20 mm. 2,35 m/s 0,34
mca/m 3.334,14 Pa/m 15,50 51.679,20 Pa 0,34 mca/m 51.262,10 PaH-I
1,2 l/s 0,60 l/s 2,00 m/s 19,55 mm. 20 mm. 1,91 m/s 0,23 mca/m
2.255,45 Pa/m 2,50 5.638,62 Pa 0,24 mca/m 5.770,09 Pa

I-J 0,6 l/s 0,40 l/s 2,00 m/s 16,00 mm. 20 mm. 1,28 m/s 0,12
mca/m 1.176,76 Pa/m 5,10 6.001,46 Pa 0,12 mca/m 5.833,58 Pa

J-K 0,3 l/s 0,26 l/s 2,00 m/s 12,78 mm. 15 mm. 1,45 m/s 0,21
mca/m 2.059,32 Pa/m 0,80 1.647,46 Pa 0,21 mca/m 1.637,56 Pa

K-M 0,2 l/s 0,19 l/s 2,00 m/s 11,01 mm. 12 mm. 1,68 m/s 0,35
mca/m 3.432,21 Pa/m 0,80 2.745,76 Pa 0,36 mca/m 2.805,43 Pa

M-N 0,1 l/s 0,10 l/s 2,00 m/s 8,06 mm. 12 mm. 0,90 m/s 0,12
mca/m 1.176,76 Pa/m 3,45 4.059,81 Pa 0,12 mca/m 4.051,38 Pa

90.600 Pa 89.655 Pa

Perdida de carga total

Perdida de carga debida a la tuberia: 90.600 Pa

Perdida de carga localizadas debidas a accesorios: 30% 27.180
Pa

Perdidas debidas al filtro: 200 mbar 20.000 Pa

Perdidas debidas al contador: 300 mbar 30.000 Pa

167.781 Pa

Presin necesaria

Perdida de presin debida a la altura del edificio: 17,00 m.
166.708 Pa

Presin mnima del aparato: 100 KPa 100.000 Pa

266.708 Pa

Presin de suministro necesaria: 434.489 Pa

Dado que la presin de suministro necesaria (Ps=456.204 Pa)
supera a la presin de suministro (Ps=450.000 Pa) en tan slo 6.204
Pa, merece la pena redimensionar las tuberias para

no tener que suministrar un grupo depresin.

Si la presin de suministro (Ps=434.489 Pa) es inferior a la de
acometida (Paco=450.000Pa), el suministro se hace directamente
desde la red publica.
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Esquema de Distribucin con Bateria y Grupo de Bombeo.
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F: 0,00057

Tramo Qt (l/ s) Qc(l/s)Velocidad

(m/s)di (mm)1

Diametro

(mm.)

Velocidad

(m/s)

Prdida de carga

(Pa/m)

Prdida de

carga (Pa/m)Longitud (m)

Prdida de

carga (Pa)

Prdida de

carga

(mca/m)

Prdida carga

(Pa)

A-A' 22,66 l/s 2,64 l/s 2,00 m/s 40,97 mm. 40 mm. 2,10 m/s 0,12
mca/m 1.176,76 Pa/m 16,00 m. 18.828,10 Pa 0,12 mca/m 18.294,58
Pa

G-H 1,75 l/s 0,74 l/s 2,00 m/s 21,67 mm. 25 mm. 1,50 m/s 0,12
mca/m 1.176,76 Pa/m 6,50 m. 7.648,91 Pa 0,12 mca/m 7.448,27 Pa

H-I 1,2 l/s 0,60 l/s 2,00 m/s 19,55 mm. 20 mm. 1,91 m/s 0,23
mca/m 2.255,45 Pa/m 2,50 m. 5.638,62 Pa 0,24 mca/m 5.770,09 Pa

I-J 0,6 l/s 0,40 l/s 2,00 m/s 16,00 mm. 15 mm. 2,27 m/s 0,45
mca/m 4.412,84 Pa/m 5,10 m. 22.505,46 Pa 0,46 mca/m 22.876,76
Pa

J-K 0,3 l/s 0,26 l/s 2,00 m/s 12,78 mm. 15 mm. 1,45 m/s 0,21
mca/m 2.059,32 Pa/m 0,80 m. 1.647,46 Pa 0,21 mca/m 1.637,56 Pa

K-M 0,2 l/s 0,19 l/s 2,00 m/s 11,01 mm. 12 mm. 1,68 m/s 0,35
mca/m 3.432,21 Pa/m 0,80 m. 2.745,76 Pa 0,36 mca/m 2.805,43 Pa

M-N 0,1 l/s 0,10 l/s 2,00 m/s 8,06 mm. 12 mm. 0,90 m/s 0,12
mca/m 1.176,76 Pa/m 3,45 m. 4.059,81 Pa 0,12 mca/m 4.051,38
Pa63.074 Pa 62.884 Pa

Perdida de carga total

Perdida de carga debida a la tuberia: 63.074 Pa

Perdida de carga localizadas debidas a accesorios: 30% 18.922
Pa

Perdidas debidas al filtro: 200 mbar 20.000 Pa

Perdidas debidas al contador: 300 mbar 30.000 Pa

131.996 Pa

Presin necesaria

Perdida de presin debida a la altura del edificio: 8,00 m.
78.451 Pa

Presin mnima del aparato: 100 KPa 100.000 Pa

178.451 Pa

Presin de suministro necesaria: 310.447 Pa

Dimensiono las tuberias a las oficinas. 0,00057

Tramo Qt (l/ s) Qc(l/s)Velocidad

(m/s)di (mm)1

Diametro

(mm.)

Velocidad

(m/s)

Prdida de

carga(mca/m)

Prdida de

carga (Pa/m)Longitud (m)

Prdida de

carga (Pa)

Prdida de

carga

(mca/m)

Prdida carga

(Pa)

A-A' 22,66 l/s 2,64 l/s 2,00 m/s 40,98 mm. 40 mm. 2,10 m/s 0,12
mca/m 1.176,76 Pa/m 16,00 m. 18.828,10 Pa 0,12 mca/m 18.297,41
Pa

P -Q 1,66 l/s 0,72 l/s 2,00 m/s 21,36 mm. 20 mm. 2,28 m/s 0,32
mca/m 3.138,02 Pa/m 3,50 m. 10.983,06 Pa 0,32 mca/m 11.015,33
Pa

Q -R 1,16 l/s 0,59 l/s 2,00 m/s 19,37 mm. 20 mm. 1,88 m/s 0,23
mca/m 2.255,45 Pa/m 2,50 m. 5.638,62 Pa 0,23 mca/m 5.582,88 Pa

R -S 0,88 l/s 0,50 l/s 2,00 m/s 17,91 mm. 20 mm. 1,60 m/s 0,18
mca/m 1.765,13 Pa/m 2,50 m. 4.412,84 Pa 0,17 mca/m 4.247,03 Pa

S -T 0,6 l/s 0,40 l/s 2,00 m/s 16,00 mm. 15 mm. 2,27 m/s 0,45
mca/m 4.412,84 Pa/m 5,10 m. 22.505,46 Pa 0,46 mca/m 22.876,76
Pa

T -V 0,3 l/s 0,26 l/s 2,00 m/s 12,78 mm. 15 mm. 1,45 m/s 0,22
mca/m 2.157,39 Pa/m 0,80 m. 1.725,91 Pa 0,21 mca/m 1.637,56 Pa

V -W 0,2 l/s 0,19 l/s 2,00 m/s 11,01 mm. 12 mm. 1,68 m/s 0,35
mca/m 3.432,21 Pa/m 0,80 m. 2.745,76 Pa 0,36 mca/m 2.805,43 Pa

W -X 0,1 l/s 0,10 l/s 2,00 m/s 8,06 mm. 12 mm. 0,90 m/s 0,12
mca/m 1.137,53 Pa/m 3,45 m. 3.924,48 Pa 0,12 mca/m 4.051,38 Pa

70.764 Pa 70.514 Pa

Si la presin de suministro (Ps=310,447 Pa) es inferior a la de
acometida (Paco=320.000Pa), el suministro se hace directamente
desde la red publica.
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Perdida de carga total

Perdida de carga debida a la tuberia: 70.764 Pa

Perdida de carga localizadas debidas a accesorios: 30% 21.229
Pa

Perdidas debidas al filtro: 200 mbar 20.000 Pa

Perdidas debidas al contador: 300 mbar 30.000 Pa

141.993 Pa

Presin necesaria

Perdida de presin debida a la altura del edificio: 5,00 m.
49.032 Pa

Presin mnima del aparato: 100 KPa 100.000 Pa

149.032 Pa

Presin de suministro necesaria: 291.025 Pa

Nos falta dimensionar la tuberia a las tres plantas altas, por
medio de Grupo de Presin.

0,00057

Tramo Qt (l/ s) Qc(l/s)Velocidad

(m/s)di (mm)1

Diametro

(mm.)

Velocidad

(m/s)

Prdida de

carga(mca/m)

Prdida de

carga (Pa/m)Longitud (m)

Prdida de

carga (Pa)

Prdida de

carga

(mca/m)

Prdida carga

(Pa)

B-B' 15,75 l/s 2,22 l/s 2,00 m/s 37,58 mm. 40 mm. 1,77 m/s 0,09
mca/m 862,95 Pa/m 0,50 m. 431,48 Pa 0,09 mca/m 422,30 Pa

G -H 1,75 l/s 0,74 l/s 2,00 m/s 21,67 mm. 25 mm. 1,50 m/s 0,12
mca/m 1.176,76 Pa/m 15,50 m. 18.239,72 Pa 0,12 mca/m 17.761,26 PaH
-I 1,2 l/s 0,60 l/s 2,00 m/s 19,55 mm. 20 mm. 1,91 m/s 0,23 mca/m
2.255,45 Pa/m 2,50 m. 5.638,62 Pa 0,24 mca/m 5.770,09 Pa

I -J 0,6 l/s 0,40 l/s 2,00 m/s 16,00 mm. 15 mm. 2,27 m/s 0,45
mca/m 4.412,84 Pa/m 5,10 m. 22.505,46 Pa 0,46 mca/m 22.876,76
Pa

J -K 0,3 l/s 0,26 l/s 2,00 m/s 12,78 mm. 15 mm. 1,45 m/s 0,20
mca/m 2.000,49 Pa/m 0,80 m. 1.600,39 Pa 0,21 mca/m 1.637,56 Pa

K -M 0,2 l/s 0,19 l/s 2,00 m/s 11,01 mm. 12 mm. 1,68 m/s 0,36
mca/m 3.491,04 Pa/m 0,80 m. 2.792,83 Pa 0,36 mca/m 2.805,43 Pa

M -N 0,1 l/s 0,10 l/s 2,00 m/s 8,06 mm. 12 mm. 0,90 m/s 0,11
mca/m 1.117,92 Pa/m 3,45 m. 3.856,82 Pa 0,12 mca/m 4.051,38 Pa

55.065 Pa 55.325 Pa

Perdida de carga total

Perdida de carga debida a la tuberia: 55.065 Pa

Perdida de carga localizadas debidas a accesorios: 30% 16.520
Pa

Perdidas debidas al filtro: 200 mbar 20.000 Pa

Perdidas debidas al contador: 300 mbar 30.000 Pa

121.585 Pa

Volumen del Deposito auxiliar de alimentacin.

V=Qc x t x 60 [litros] t : 20 min.

V= 2,21809135332671 x 20 x 60 = 2661,71 l.

Si la presin de suministro (Ps=291,025 Pa) es inferior a la de
acometida (Paco=320.000Pa), el suministro se hace directamente
desde la red publica.

09/12/2013 UD_4 Dimensionado Tuberia Agua.xlsx 12


	
7/22/2019 UD_4 Dimensionado Tuberia Agua.pdf

13/14

Clculo de las bombas

Presin de arranque del grupo= Perdida de carga + Altura de
aspiracin + Altura de impulsin + Presin residual

Perdida de carga: 121.585 Pa

Perdida de presin debida a la altura de aspiracin: 0,00 m. 0
Pa

Perdida de presin debida a la altura del edificio: 17,00 m.
166.708 Pa

Presin mnima del aparato: 100 KPa 100.000 Pa

Pb 388.293 Pa 0,39 MPa

Presin de paro = Presion de arranque + Diferencial entre 2 y 3
bar.

Presin de arranque: 388.293 Pa

Diferencial : 2 bar 200.000 Pa 0,20 MPa

588.293 Pa 0,59 MPa

El caudal medio del equipo de bombeo para Qc
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Obtencin de Qb y Qp

Volumen del caldern. Vext= 900 x Qm x (Pb+d+0,1)/( n x d)

Nmero de arranques/hora: 20 arr./h

204,42 l.

Comprobacin de presin mxima

La pres in ms e levada aparece a la entrada de la planta 2, la
pres in de paro de la bomba: 0,59 MPa

Y la presin disponible es la presin de paro menos la altura
hasta esa planta:

Pressin de Paro 588.293 Pa

Perdida de presin debida a la altura del edificio: 11,00 m.
107.870 Pa

Presin disponible: 480.423 Pa 0,48 MPa < 0,5 Mpa

No se necesitan instalar reductoras de presin.
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